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Dotyezy: ogloszenia nr 633727-N-2017 z dnia 2017-12-18r. opublikowaneqgo w Biuletynie
Zamowien Publicznych

Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej w
Biedrzychowicach

Zamawiajacy — Gmina Glogowek dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016
r. poz. 1020) informuje, ze wplyngly zapytania dotyczace ww. postgpowania, na ktore
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z projektem budowlanym zakres zadania obejmuje takie roboty jak m.in.:
- montaz nowych podokiennikéw wewngtrznych
- wymiana oraz wykonanie nowych doswietli piwnicznych - systemowych
- odgrzybianie $cian piwnic
- montaz nowych uchwytow flag, kratek wentylacyjnych, skrzynek elewacyjnych
- rozbiorka zsypu weglowego oraz montaz nowego systemowego
- ocieplenie styropianem i pokrycie papa dachu blaszanego nad nizszymi czgSciami budynku.
W/w roboty nie sg ujgte w przedmiarze robo6t. Prosze o okreSlenie czy nalezy je wykonad,
jezeli tak to o sprecyzowanie wymagan dla styropianu, ktorym nalezy ociepli¢ dach blaszany
oraz podanie iloéci i1 wielkosci doswietli piwnicznych.
Dodatkowo proszeg o informacje¢ czy wymianie bedzie podlega¢ cata konstrukcja dachowa czy
tylko jej czgs¢ oraz o podanie koloru dla dachowki karpiowki (czy ma to by¢ wyrazista
czerwien czy naturalna)?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewidzial do wykonania tylko zakres robot zawarty W
przedmiarze robdt. Dachdwka ma by¢ naturalna.

Ponadto na stronie internetowej w zakladce dotyczacej przedmiotowego
przetargu zostaly udostepnione rysunki instalacji elektrycznej i c.0. Natomiast stolarke
okienna nalezy wyceni¢ na podstawie przedmiarow zgodnie z wymiarami z natury.

Do instalacji c.0.: Bufor z wezownica z mozliwoscig hydraulicznego oddzielenia obiegow
wraz z zaworem trojdrogowym przelaczajacy do c.w.u.

Instalacja z kotlem stalopalnym klasa 5, ktory bedzie podlaczony przez wezownice.
Realizacji c.w.u. zbiornik z dwoma wezownicami, w celu zapewnienia realizacji c.w.u. z
pompy ciepla i z kotla weglowego.



